
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ в УР" 
j Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Можге

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес: г.Ижевск, ул.Кирова, 46 
Фактический адрес: г.Можга, улЛенина, 8 
Телефон, факс: 8(34139) 3-22-14 
ИНН/КПП 1831102821/183002001 
ОГРН 1051800458962

Аттестат аккредитации 
испытательной лаборатории 
№ РОСС RU .0001.510754 
срок действия аттестата 
с 29.08.2013 г. по 29.08.2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)
№ 2997-2999Д от 01.06.2015

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение : 

водопровод от скважины №3105, УР, Можгинский район, д. Чежебаш 
водопровод от скважины №3106, УР, Можгинский район, д.Ст.Березняк 
водопровод от скважины № 2427, УР, Можгинский район, д.Ст.Березняк 

Пробы (образцы) направлены:
СПК-колхоз "Красный Октябрь"
Удмуртская Республика, Можгинский район, МО "Квашнинское", д. Старый Березняк, ул. Молодежная, 18

Дата и время отбора пробы (образца): 20.05.2015 09 ч. 00 мин.
Дата и время доставки пробы 20.05.2015 11 ч. 00мин.
(образца):
Сотрудник, отобравший пробы: гл.энергетик Зайцев Ф.И.
Цель отбора: По договору
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
СПК-колхоз "Красный Октябрь"
Удмуртская Республика, Можгинский район, МО "Кватчинское", д. Старый Березняк, ул. Молодежная, 18

Код пробы (образца): | 12154062997, 12154062998, 12154062999 \
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31862-2012, ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер.
Акт отбора: №  406 от 20.05.2015
Основание для отбора: заявка №  407 от 19.05.2015
Договор: №  241 от 19.05.2015
Лицо ответственное за^юртавление данного протокола:

_____________  /  ___________ Помощник врача по общей гигиене Бобровский И.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:
, Врио-  главного врача Шахтов Д. С.

М.П.
Результаты исследований распространяются на представленный образец.Настоящий документ не может быть частично или полностью 
воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра. Протокол 
составлен в 3-х экземплярах. Общее количество стр. 4, стр N° 1



к протоколу № 2997-2999Д от 01.06.2015

Код образца (пробы):

12154062997,
12154062998, 
12154062999

Санитарно-гигиеническая лаборатория
Дата поступления пробы: 20.05.2015 11 ч. 00 мин. 
Дата начала исследования: 20.05.2015 11 ч. 10 мин. 
Дата окончания исследования: 29.05.2015

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

152 - водопровод от скважины № 3105, УР, Можгинский район, д.Чежебаш
Аммиак (по азоту) менее 0,05 не более 2,0 мг/дмЗ ГОСТ 4192-82

2 Нитраты (по N03) 6,6 ± 1,0 не более 45,0 мг/дмЗ ГОСТ 18826-73
3 Нитриты (по N02) 0,011 ±0,005 не более 3,0 мг/дмЗ ГОСТ 4192-82
4 Фториды 0,24 ± 0,04 не более 1,5 мг/дмЗ ГОСТ 4386-89
5 Железо менее 0,1 не более 0,3 мг/дмЗ ГОСТ 4011-72
6 Привкус 0 неболее 2 баллы ГОСТ 3351-74
7 Мутность менее 0,58 не более 1,5 мг/дмЗ ГОСТ 3351-74
8 pH 8,3 ± 0,2 от 6 до 9 единицы pH ПНДФ 14.1.2:3:4.121-97

9 Цветность менее 1 не более 20 
(35) град. ГОСТ 31868-2012

10 Жесткость общая 5,1 ±0,8 не более 7,0 оЖ ГОСТ 31954-2012

11
Общая
минерализация 
(сухой остаток)

326 ±33 не более 1000 мг/дмЗ ГОСТ 18164-72

12 Запах при 20 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ 3351-74
13 Хлориды менее 10 не более 350 мг/дмЗ ГОСТ 4245-72
14 Сульфаты 12 ± 1 не более 500 мг/дмЗ ГОСТ 4389-72
15 Медь менее 0,0005 не более 1,0 мг/дмЗ ПНД Ф 14.1:2:4.236-07
16 Цинк менее 0,0005 не более 5,0 мг/дмЗ ПНД Ф 14.1:2:4.236-07
17 Свинец менее 0,0002 не более 0,03 мг/дмЗ ПНД Ф 14.1:2:4.236-07
18 Кадмий менее 0,0002 не более 0,001 мг/дмЗ ПНД Ф 14.1:2:4.236-07
19 Запах при 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ 3351-74
153 - водопровод от скважины № 3106, УР, Можгинский район, д.Ст.Березняк
20 Аммиак (по азоту) менее 0,05 не более 2,0 мг/дмЗ ГОСТ 4192-82
21 Нитраты (по N03) 27,6 ±4,1 не более 45,0 мг/дмЗ ГОСТ 18826-73
22 Нитриты (по N02) 0,028 ± 0,007 не более 3,0 мг/дмЗ ГОСТ 4192-82
23 Фториды 0,32 ± 0,05 не более 1,5 мг/дмЗ ГОСТ 4386-89
24 Железо 0,10 ±0,03 не более 0,3 мг/дмЗ ГОСТ 4011-72
25 Привкус 0 неболее 2 баллы ГОСТ 3351-74
26 Мутность менее 0,58 не более 1,5 мг/дмЗ ГОСТ 3351-74
27 pH 8,3 ± 0,2 от 6 до 9 единицы pH ПНДФ 14.1.2:3:4.121-97

28 Цветность менее 1 не более 20 
(35) град. ГОСТ 31868-2012

29 Жесткость общая 5,7 ± 0,9 не более 7,0 оЖ ГОСТ 31954-2012

30
Общая
минерализация 
(сухой остаток)

316 ± 32 не более 1000 мг/дмЗ ГОСТ 18164-72

31 Запах при 20 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ 3351-74
32 Хлориды 10 ± 2 не более 350 мг/дмЗ ГОСТ 4245-72
33 Сульфаты 10± 1 не более 500 мг/дмЗ ГОСТ 4389-72
34 Медь 0,0015 ±0,0005 не более 1,0 мг/дмЗ ПНД Ф 14.1:2:4.236-07
35 Цинк менее 0,0005 не более 5,0 мг/дмЗ ПНД Ф 14.1:2:4.236-07
36 Свинец менее 0,0002 не более 0,03 мг/дмЗ ПНД Ф 14.1:2:4.236-07
37 Кадмий 0,0007 ± 0,0002 не более 0,001 мг/дмЗ ПНД Ф 14.1:2:4.236-07
38 Запах при 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ 3351-74
154 - водопровод от скважины № 2427, УР, Можгинский район, д.Ст.Березняк
39 Аммиак (по азоту) менее 0,05 не более 2,0 мг/дмЗ ГОСТ 4192-82
40 Нитраты (по N03) менее 0,1 не более 45,0 мг/дмЗ ГОСТ 18826-73
41 Нитриты (по N02) 0,012 ±0,003 не более 3,0 мг/дмЗ ГОСТ 4192-82



42 Фториды 0,26 ± 0,04 не более 1,5 мг/дмЗ ГОСТ 4386-89
43 Железо 0,41 ± 0,10 не более 0,3 мг/дмЗ ГОСТ 4011-72
44 Привкус 0 неболее 2 баллы ГОСТ 3351-74
45 Мутность 0,64 ±0,13 не более 1,5 мг/дмЗ ГОСТ 3351-74
46 pH 8,7 ± 0,2 от 6 до 9 единицы pH ПНДФ 14.1.2:3:4.121-97

47 Цветность 3 ±  1 не более 20 
(35) град. ГОСТ 31868-2012

48 Жесткость общая 1,6 ±0,2 не более 7,0 оЖ ГОСТ 31954-2012

49
Общая
минерализация 
(сухой остаток)

414 ±41 не более 1000 мг/дмЗ ГОСТ 18164-72

50 Запах при 20 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ 3351-74
51 Хлориды менее 10 не более 350 мг/дмЗ ГОСТ 4245-72
52 Сульфаты 38 ± 4 не более 500 мг/дмЗ ГОСТ 4389-72
53 Медь 0,0130 ±0,0033 не более 1,0 мг/дмЗ ПНД Ф 14.1:2:4.236-07
54 Цинк менее 0,0005 не более 5,0 мг/дмЗ ПНД Ф 14.1:2:4.236-07
55 Свинец 0,0007 ± 0,0002 не более 0,03 мг/дмЗ ПНД Ф 14.1:2:4.236-07
56 Кадмий менее 0,0002 не более 0,001 мг/дмЗ ПНД Ф 14.1:2:4.236-07
57 Запах при 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ 3351-74

Средства измерений, сведения о государственной поверке
№
п\п

Наименование, тип 
средства отбора проб

Заводской номер Сведения о государственной поверке Действителен до

1
Комплекс 

аналитический 
вольтамперометрическ 

ий СТА
256 св-во № 0/21996 28.10.2015

2 Иономер"И-130" 2791 св-во № 0/21998 28.10.2015
3 Весы электронные CAS 

(CAUW-220) 304300039 св-во № 21999/1 11.11.2015

4 Спектрофотометр СФ- 
2000 120079 св-во № 3/21995 28.10.2015

Исследования проводили:
Должность, Ф.И.О. Подпись

Фельдшер-лаборант Антонова Г.В.
Фельдшер-лаборант Дмитриева Л.И. /л), ̂
Биолог Хасанова Е.А.

Ф.И.О. и.о.заведующего лабораторией 
Шакирова А.К.

Подпись
.

Код образца (пробы):

12154062997,
12154062998, 
12154062999

М икробиологи ческая  лаборатория
Дата поступления пробы: 20.05.2015 11 ч. 00 мин. 
Дата начала исследования: 20.05.2015 11 ч. 10 мин. 
Дата окончания исследования: 25.05.2015

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

4708 - водопровод от скважины № 3105, УР, Можгинский район, д.Чежебаш

1 Общие колиформные 
бактерии Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

2
Т ермотол ерантн ые
колиформные
бактерии

Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

3 Общее микробное 
число 12 50 КОЕ в 1 мл МУК 4.2.1018-01



470() - водопровод от скважины № 3106, УР, Можгинский район, д.Ст.Березняк

4 Общие колиформные 
бактерии Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

5
Т ермотолерантные
колиформные
бактерии

Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

6 Общее микробное 
число 6 50 КОЕ в 1 мл МУК 4.2.1018-01

47 К3 - водопровод от скважины № 2427, УР, Можгинский район, д.Ст.Березняк

7 Общие колиформные 
бактерии Обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

8
Т ермотолерантные
колиформные
бактерии

Обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

9 Общее микробное 
число 24 50 КОЕ в 1 мл МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:
Должность, Ф.И.О. Подпись

Биолог Обухова Е.А. ■
Фельдшер-лаборант Огородникова Н.В.

Ф.И.О. заведующего лабораторией 
Бажина Вера Григорьевна

/7
Подпись / / ,  —

Результаты исследований распространяются на представленный образец.Настоящий документ не может быть частично или полностью 
воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра. Протокол 
составлен в 3-х экземплярах. Общее количество стр. 4, стр №4


