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ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
№ 2658 от 16.05.2014
Дата выдачи: 10.06.2014

Наименование пробы (образца):
Вода подземных источников 1 класса: 

скважина №1877 д. Н.Кватчи (код пробы -1314265811)
Пробы (образцы) направлены:
Сельскохозяйственный производственный кооператив - колхоз "Заря "
Удмуртская Республика, Можгинский район, д. Кватчи, ул. Центральная площадь, 18 
Дата и время отбора пробы (образца): 16.05.2014 08 ч. 50мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 16.05.2014 14 ч. 00мин.
Сотрудник, отобравший пробы: инженер по ТБ Спиридонов В.И.
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
Сельскохозяйственный производственный кооператив - колхоз "Заря"
Удмуртская Республика, Можгинский район, д. Кватчи, ул. Центральная площадь, 18 
Объект, где производился отбор пробы (образца):
Сельскохозяйственный производственный кооператив - колхоз "Заря"
Удмуртская Республика, Можгинский район, д. Кватчи, ул. Центральная площадь, 18 
Код пробы (образца): I 1314265811
Тара, упаковка: пластиковая емкость объемом 1,5 л, Зл, 100 мл
НД на методику отбора: ГОСТР 51592-2000
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения"
ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"
СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)"
СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ- 
99/2010)"

Условия транспортировки: сумка-холодильник, автотранспорт
Дополнительные сведения: емкости с пробами (образцами) опломбированы
Акт отбора: №2658 от 16.05.2014
Основание для отбора: заявка №1373 от 14.04.2014
Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта: 

инженер по ТБ Спиридонов В. И.
ВЦП:
Лицо ответственное

Руководитель ИЛЦ:

1. Результаты исследований

2 Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) 

без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра 

Протокол составлен в 5 экземплярах
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к протоколу № 2658 от 16.05.2014

Код образца (пробы):| 1314265811
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 16.05.2014 14 ч. 00 мин. 
Дата начала исследования: 16.05.2014 
Дата окончания исследования: 06.06.2014

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Гигиенический
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

1 Алюминий менее 0.02 0.5 мг/л М 01.1:1.2.3.4.11-05
2 Беоиллий менее 0.0001 0.0002 мг/л ГОСТ Р 51309-99
3 Бор менее 0.05 0.5 мг/л Г1НЛ Ф 14.1:2:4.36-95
4 Кальций 57.1 ±6.3 не нормируется мг/л ПН Л Ф 14.1:2.95-97
5 Кремний 7.2 ± 0.7 10 мг/л РЛ 52.24.433-2005
6 Магний 29.8 ± 4.5 50 мг/л ГОСТ 23268.5-78
7 Селен менее 0.002 0.01 мг/л ГОСТ Р 51309-99
8 Маоганеи менее 0.01 не более 0.1 мг/л М 01.1:1.4.2:2.15-05
9 Молибден менее 0.025 0.25 мг/л М 01-28-2007
10 Мышьяк менее 0.005 0.01 мг/л ГОСТ Р 51309-99
11 Никель менее 0.01 0.02 мг/л ПНЛ Ф 14.1:2:4.202-03
12 X d o m менее 0.01 0.05 мг/л ПНЛ Ф 14.1:2.52-96
13 ПолисЬоссЬаты менее 0.01 3.5 мг/л ГОСТ 18309-72
14 Ф т о р и д ы 0.26 ± 0.02 не более 1.5 мг/л ГОСТ 4386-89
15 Цианиды менее 0.01 0.07 мг/л ПНЛ Ф 14.1:2:4.146-99
16 Фенольный индекс менее 0.0005 не более 0.25 мг/л ПНЛ Ф 14.1:2:4.182-02
17 Окисляемость менее 0,25 не более 2 мгО/дмЗ ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

18 Нефтепродукты менее 0,005 0,1 мг/л ПНДФ 14.1:2:4.128-98

19 ПАВанионоактивны менее 0.025 0.5 мг/л ПНЛ Ф 14.1:2:4.158-00
20 Бенз(а)пирен менее 0.000005 0.00001 мг/л ПНЛ Ф 14.1:2:4.186-02
21 Г идрокарбонаты 286.7 ±34.4 не нормируется мг/л ГОСТ Р 52963-2008
22 Барий 0.19 ±0.06 " Г мг/л ГОСТ Р 51309-99
23 Литий 0.018 ±0.004 0.03 мг/л ПНЛ Ф 14.1:2:4.138-98
24 Кобальт менее 0.015 -i мг/л ГОСТ Р 51309-99
25 Р т у т ь менее 0.0001 не более 0.0005 мг/л ГОСТ Р 51212-98
2 6 Стронций 1,9 ±0,3 не более 7 мг/л ПНДФ 14.1:2:4.137-98

2 7 2.4-Л кислота менее 0.002 0.1 мг/л МУ 1541-76

28
1,2,3,4,5,6- 
Г ексахлорциклогекс менее 0,0001 0,02 мг/л ГОСТ Р 51209-98

29 ДДТ и его менее 0,0001 не более 0,1 мг/л ГОСТ Р 51209-98

Исследования проводили:
Должность, Ф.И.О. Подпись

Врач-лаборант Клековкина Е.В. У  „ /?
Химик-эксперт Орлова Н.С. '  J £ / /  <С /7
Врач-лаборант Перевозчикова Л.А. v s ?  Г  м Ы 'Г '
Биолог Соловьева А.Н.

Ф.И.О. заведующего лабораторией 
Сулеменева Марина Геннадьевна

________________________Код образца (пробы):| 1314265811
Радиологические исследования

Дата поступления пробы: 16.05.2014 14 ч. 00 мин.
Дата начала исследования: 16.05.2014
Дата окончания исследования: 29.05.2014_______

№ Определяемые Результаты Гигиенический Единицы НД на методы
п\п показатели исследований критерий измерения исследования



1 Суммарная альфа-
я к ти в н п ттк

менее 0,1 0,2 Б к/ кг МВИ №40090.5И665-05

2 Суммарная бета-
Я к -тм п и п гть

менее 0,2 1 Бк/кг МВИ №40090.4Г006-04

3 Радон-222 2 ± 6 60 Бк/кг МВИ №40090.3Н700-03
Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О. Подпись
Лаборант Шулепова Л.А.

Ф.И.О. заведующего лабораторией 
Сулеменева Марина Геннадьевна

П О Д П И С Ь ^

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Качество исследованной пробы воды по определяемым показателям соответствует требованиям НД: СП 
2Л .5Л 059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения", ГН 2Л .5Л315-03 
"Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно­
питьевого и культурно-бытового водопользования", СанПиН 2.6Л .2523-09 "Нормы радиационной 
безопасности (НРБ-99/2009)", СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной 
безопасности (ОСПОРБ-99/20Ю)"

Зав. отделом приема заяво^, отбора проб, 
и выдачи результатов

Полянских Н.В.
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