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Зарегистрирован в Госреестре:
№ POCCRU 0001 510754 от 26.10.11 
Действителен до 29.08.2013

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)
№ 330 от 27.09.2012

Дата выдачи: 03.10.2012
Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение : 

водоразборная колонка, Можгинский район, д. Старый Березняк, ул. Петра Бабкина, 14 
водоразборная колонка, Можгинский район, д. Старый Березняк, ул. Центральная, 35 
водоразборная колонка, Можгинский район, д. Чежебаш, ул. Верхняя, 24 

Пробы (образцы) направлены:
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в г. Можге 
427790, Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Ленина, 8 
СПК-колхоз "Красный Октябрь"
Дата и время отбора пробы (образца): 09 ч. 45 мин., 10 ч. 00мин., 10 ч. 3 0 мин. 27.09.2012
Дата и время доставки пробы (образца): 12 ч. 00 мин. 27.09.2012
Сотрудник, отобравший пробы: Помощник санитарного врача Фёклина Т.А.
Цель отбора: Плановый контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
СПК-колхоз "Красный Октябрь"
Удмуртская Республика, Можгинский район, МО "Кватчинское", д. Старый Березняк, ул.
Молодежная, 18    j
Код пробы (образца): 121233031, 121233032, 121233033 )
НД на методику отбора: ГОСТ Р 51592-2000, ГОСТ Р 51593-2000, ГОСТ Р 53415-2009
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер.
Акт отбора: №  330 от 27.09.2012
Основание для отбора: Предписание ТОУ Роспотребнадзора по УР в г.Можге №323-р от

13.09.2012г.
Лицо ответственное за составление данного протокола:

Помощник санитарного врача Фёклина Т.А.гЪ. ? - : • ■ ЛРуководитель (заместитель) ИЛЦ:
, Зам. главного врача Шахтов Д. С.

М.П.
Ч .  V.

Результаты исследований распространяются на представленный образец.Настоящий документ не может быть частично или 
полгостью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного 
центра. Протокол составлен в 3-х экземплярах. Общее количество стр. 4, стр № 1



гЩт
Код образца (пробы):

121233031, 1212330’3 ^ S  
121233033

Санитарно-гигиеническая лаборатория
Дата поступления пробы: 12 ч. 00 мин. 27.09.2012 
Дата начала исследования: 27.09.2012 
Дата окончания исследования: 03.10.2012

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на метода
—исследовании

243 - водоразборная колонка, Можгинский эайон, д. Старьп\ Березняк, ул. Петра Бабкина, 14
1 Аммиак (по азоту) 0,14 ± 0 ,04 2 мг/дмЗ ГОСТ 4192-82
2 Нитраты (по N 03) 20,2 ± 3 ,0 45 мг/дмЗ ГОСТ 18826-73
3 Нитриты (по N 02) 0,013 ±0,003 3 мг/дмЗ ГОСТ 4192-82
4 Фториды 0,28 ± 0,04 1,5 мг/дмЗ ГОСТ 4386-89
5 Железо менее 0,1 0,3 мг/дмЗ ГОСТ 4011-72
6 Привкус . 0 2 баллы ГОСТ 3351-74
7 Мутность менее 0,58 1,5 мг/дмЗ ГОСТ 3351-74
8 pH 7,7 ± 0,2 от 6 до 9 единицы pH ПНД Ф 14.1.2:3:4.121-97
9 Цветность менее 1 20 (35) град. ГОСТ Р 52769-2007
10 Жесткость общая 6,0 ± 0,9 7 оЖ ГОСТ Р52407-2005

11
Общая
минерализация 
(сухой остаток)

323 ± 32 1000 мг/дмЗ ГОСТ 18164-72

12 Запах при 20 С 0 2 баллы ГОСТ 3351-74
13 Хлориды 12 ± 2 350 мг/дмЗ ГОСТ 4245-72
14 Сульфаты 15 ± 2 500 мг/дмЗ ГОСТ 4389-72
15 Запах при 60 С 0 2 баллы ГОСТ 3351-74
244 - водоразборная колонка, Можгинский район, д. Старый Березняк, ул. Центральная, 35
16 Аммиак (по азоту) менее 0,05 2 мг/дмЗ ГОСТ 4192-82
17 Нитраты (по N 03) 0,7 ±0,1 45 мг/дмЗ ГОСТ 18826-73
18 Нитриты (по N 02) 0,017 ± 0,004 3. мг/дмЗ ГОСТ 4192-82
19 Фториды’ 0,28 ± 0,04 1,5 мг/дмЗ ГОСТ 4386-89
20 Железо менее 0,1 0,3 мг/дмЗ ГОСТ 4011-72
21 Привкус 0 2 баллы ГОСТ 3351-74
22 Мутность менее 0,58 1,5 мг/дмЗ ГОСТ 3351-74
23 pH 8,6 ± 0,2 от 6 до 9 единицы pH П Н ДФ  14.1.2:3:4.121-97
24 Цветность менее 1 20 (35) град. ГОСТ Р 52769-2007
25 Жесткость общая 1,7 ±0 ,3 7 оЖ ГОСТ Р52407-2005

26
Общая
минерализация 
(сухой остаток)

404 ± 40 1000 мг/дмЗ ГОСТ 18164-72

27 Запах при 20 С 0 2 баллы ГОСТ 3351-74
28 Хлориды менее 10 350 мг/дмЗ ГОСТ 4245-72
29 Сульфаты 33 ± 3 500 мг/дмЗ ГОСТ 4389-72
30 Запах при 60 С 0 2 баллы ГОСТ 3351-74
245 - водоразборная колонка, Можгинский район, д. Чежебаш, ул. Верхняя, 24
31 Аммиак (по азоту) 0,08 ± 0,02 2 мг/дмЗ ГОСТ 4192-82
32 Нитраты (по N 03) 7,1 ±1,1 45 мг/дмЗ ГОСТ 18826-73
33 Нитриты (по N 02) 0,021 ±0,005 3 мг/дмЗ ГОСТ 4192-82
34 Фториды 0,26 ± 0,04 1,5 мг/дмЗ ГО С Т 4386-89

35 Железо менее 0,1 0,3 мг/дмЗ ГО С Т  40 1 1 -7 2

36 Привкус 0 2 баллы ГОСТ 3351-74
37 Мутность менее 0,58 1,5 мг/дмЗ ГОСТ 3351-74
38 pH 7,9 ± 0,2 от 6 до 9 единицы pH П Н ДФ  14.1.2:3:4.121-97
39 Цветность менее 1 20 (35) град. ГОСТ Р 52769-2007
40 Жесткость общая 5,2 ± 0 ,8 7 оЖ ГОСТ Р52407-2005



P f i -#гЙнерализация 
(сухой остаток)

341 ± 3 4 1000 мг/дмЗ ГОСТ 18164-72

42 Запах при 20 С 0 2 баллы ГОСТ 3351-74
43 Хлориды менее 10 350 мг/дмЗ ГОСТ 4245-72
44 Сульфаты 11 ± 1 500 мг/дмЗ ГОСТ 4389-72
45 Запах при 60 С 0 2 баллы ГОСТ 3351-74

1 КФК-3 УХЛ 9003984 св-во № 0/15766 17.11.2012
2 Мономер "И-130" 2791 св-во№ 0/15762 17.11.2012

Исследования проводили:
Должность, Ф.И.О. Подпись

Фельдшер-лаборант Дмитриева Л.И.
Фельдшер-лаборант Антонова Г.В.
Врач-лаборант Чайникова О.А.

Ф.И.О. заведующего лабораторией Подпись
Соковикова Татьяна Павловна■гШ.

Код образца (пробы):
121233031, 121233032, 

121233033
Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 12 ч. 00 мин. 27.09.2012 
Дата начала исследования: 27.09.2012 
Дата окончания исследования: 01.10.2012

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

8159 - водоразборная колонка, Можгинский район, д. Старый Березняк, ул. Петра Бабкина, 14

1 Общие колиформные 
бактерии Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

2
Т ермотолерантные
колиформные
бактерии

Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

3 Общее микробное 
число 5 50 КОЕ в 1 мл МУК 4.2.1018-01

8160 - водоразборная колонка, Можгинский район, д. Старый Березняк, ул. Центральная, 35

4 Общие колиформные 
бактерии Не обнаружено не доп-. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

5
Т ермотолерантные
колиформные
бактерии

Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

6 Общее микробное 
число 20 50 КОЕ в 1 мл МУК 4.2.1018-01

816 - водоразборная колонка, Можгинский район, д. Чежебаш, ул. Верхняя, 24

7 Общие колиформные 
бактерии Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

8
Термотолерантные
колиформные
бактерии

Не обнаружено не доп. в 100 мл МУК 4.2.1018-01

9 Общее микробное 
число 15 50 • КОЕ в 1 мл МУК 4.2.1018-01

1в.



Биолог Обухова Е.А. U /
Врач-бактериолог Миннемуллина Л.В.

Ф.И.О. заведующего лабораторией 
Бажина Вера Григорьевна

Подпись

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Предписание ТОУ Роспотребнадзора по УР в г.Можге №323-р от 13.09.2012г.
Качество воды в пробах №№ 8159-8160, 243-245 по выше перечисленным показателям соответствует 
требованиям НД: СанПиН 2.1.4.1074-0Г'Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 
обеспечению безопасности систем горячего 
Заключение сформировал: Врач

Результаты исследований распространяются на представленный образец.Настоящий документ не может быть частично или полгостью 
воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра. Протокол 
составлен в 3-х экземплярах. Общее количество стр. 4, стр №4

водоснабжения"


